
Výměna baterie v pokojové jednotce ARU30 od vč.101 –  

1. připravit si špičaté pevné párátko 
2. vypnout napájení 
3. sejmout přední díl a jednotku položit na podložku – pozor na poškození display nebo krabičky (!) 

 

4. vyjmout starou baterii: vsunout párátko pod okraj baterie u bočního kontaktu a nadzvednout 

    

5. nová baterie kladným pólem nahoru (od displeje), okraj baterie zasunout pod boční kontakt a tlakem 

na protější okraj baterie ji zacvaknout 

   

6. nasadit přední díl 
7. zapnout napájení 
8. pokud byla jednotka časovým masterem, nastavit datum a čas 

 

 


